
Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.05 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 7.6 11.0 12.0 11.0 9.6 9.0 8.3 8.2 7.8 7.9 8.6 9.7

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下 .

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 6.9 7.2 7.4 7 7.1 7.3 6.8 7.0 6.6 6.8 7.3 6.7

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.55 0.35 0.30 0.31 0.25 0.32 0.45 0.55 0.43 0.45 0.38

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

9:10

龍野水源地
健

5月26日 7月28日6月23日

健 健 健 健 健 健

9:10 9:10 9:10

4月21日 8月25日

龍野水源地

龍野水源地 龍野水源地

9:10

龍野水源地

9:109:15

龍野水源地

龍野水源地

龍野水源地

9:10

龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地龍野水源地龍野水源地 龍野水源地龍野水源地 龍野水源地

9:159:059:10

健健

1月19日 2月16日 3月23日12月15日

9:10

9月15日

健

11月17日

健健

10月27日

浄水浄水 浄水 浄水

龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地

浄水浄水 浄水

雨のち晴曇

龍野水源地

浄水 浄水

龍野水源地 龍野水源地龍野水源地龍野水源地

浄水浄水

晴晴晴 晴晴 晴 晴 晴

晴

19.6 21.1 26.0 27.9 24.8

晴 晴 曇 晴

31.1

曇一時雨晴

4.412.4 5.5

雨

曇晴

晴晴

晴

龍野水源地

浄水

晴

21.314.1 19.3 21.2 26.1 24.6 24.6 14.4

4.4

13.319.8 18.5 15.6

9.017.4



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 8.0 8.4 12.0 12.0 17.0 13.0 7.8 7.2 7.1 6.8 7.3 7.2

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 6.7 6.9 6.5 6.7 7.0 6.6

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.32 0.47 0.45 0.45 0.35 0.55 0.55 0.48 0.45 0.40 0.48 0.54

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

神岡水源地

浄水

晴

神岡水源地

健 健

神岡水源地 神岡水源地

神岡水源地

7月28日

神岡水源地 神岡水源地

神岡水源地

4月21日

浄水

9:20

神岡水源地

9:25

5月26日

神岡水源地

9:35

神岡水源地

9:25 9:20

神岡水源地

神岡水源地神岡水源地

健

9月15日8月25日

健

6月24日

9:25

健 健 健

2月16日

神岡水源地
健 健 健

11月17日 12月15日

健

神岡水源地 神岡水源地

神岡水源地

神岡水源地神岡水源地

3月23日

9:25

神岡水源地神岡水源地

9:20

10月27日

健

9:25

1月19日

神岡水源地

9:20 9:209:20

神岡水源地

神岡水源地

浄水

晴 晴 曇 晴 晴

浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水

雨 晴 晴 雪 曇一時雨

浄水 浄水

晴 雨のち晴

晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴晴

3.6 4.719.6 21.1 25.7 27.8 31.5 24.2

20.2 19.9

曇 晴

16.217.0 17.9 18.4

12.5 6.3

19.319.7

8.1

16.2 18.1 17.420.2

16.5



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 11.0 9.1 14.0 7.9 10.0 7.1 6.8 6.9 7.1 8.1 9.0 9.1

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 6.8 6.8 6.7 6.6 6.7 6.7 6.8 7.1 6.5 6.7 7.3 6.6

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.58 0.58 0.50 0.47 0.49 0.50 0.58 0.58 0.62 0.55 0.48 0.50

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

龍野浄水場龍野浄水場 龍野浄水場

9:50

龍野浄水場

龍野浄水場 龍野浄水場 龍野浄水場

9:509:45

龍野浄水場 龍野浄水場

9:509:4510:15 9:50

龍野浄水場

5月26日 6月23日 9月15日 11月17日 12月15日7月28日

龍野浄水場

健 健健 健 健健 健

9:50

龍野浄水場

龍野浄水場（龍野東水源地）

9:50

龍野浄水場

晴

19.4

17.6

浄水

晴

健 健

4月21日 8月25日 1月19日 2月16日 3月23日

健 健 健

浄水浄水 浄水

9:35 9:45

龍野浄水場 龍野浄水場 龍野浄水場 龍野浄水場 龍野浄水場

龍野浄水場 龍野浄水場

晴 晴

浄水 浄水浄水 浄水

雨のち晴

浄水

曇晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

晴 曇

晴

雨 晴 晴 曇 曇一時雨晴

17.8 18.4 20.0 21.4

10月27日

9:50

22.0

27.5

浄水 浄水 浄水

龍野浄水場

龍野浄水場

20.8 26.7 29.5 30.7

龍野浄水場 龍野浄水場

19.3

18.9 17.6

9.5 6.1 7.8 14.0

19.4

15.5

晴

21.4 21.122.4

晴



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 10.0 14.0 11.0 9.7 8.7 8.1 7.8 8.4 7.9 9.6 10.0 10.0

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.1 7.0 7.2 7.1 7.3 7.1 7 7.5 6.8 6.8 7.3 7.0

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.42 0.58 0.48 0.40 0.40 0.44 0.37 0.48 0.49 0.48 0.38 0.48

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

16.8

揖保浄水場 揖保浄水場

揖保浄水場

11:35

健健

11:10

健

9:05

揖保浄水場揖保浄水場

9月15日8月25日

揖保浄水場

揖保浄水場揖保浄水場 揖保浄水場 揖保浄水場 揖保浄水場 揖保浄水場

揖保浄水場 揖保浄水場

10:40 11:20

4月20日

揖保浄水場

浄水

10:25

健

晴

健

11:05

2月16日

揖保浄水場 揖保浄水場

10:15 11:00

10月27日

健

揖保浄水場

11月17日 12月15日

健健

5月26日 6月23日 7月28日

健

10:50

揖保浄水場 揖保浄水場揖保浄水場

健 健 健

3月23日1月19日

11:30 10:30

浄水 浄水 浄水 浄水 浄水

揖保浄水場揖保浄水場 揖保浄水場

浄水

揖保浄水場

浄水

曇 晴 曇 雨 雨のち晴

浄水 浄水浄水

20.2 18.6

16.0

晴

7.8

晴 晴

晴

27.7

晴

14.3

雪

26.6

晴

16.7

浄水

曇一時雨晴

18.7 22.1 23.1 24.6

21.8

18.2

晴

7.6 13.0

晴 晴 晴 晴

23.2 32.5 30.5

17.6 13.522.7

晴晴 晴 晴

16.4



Ｒ２
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0003

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下 2.39 3.19 2.19 1.82

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下 0.19

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下 ＜ 0.03

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下 14.7

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 16.0 11.0 19.0 19.4 16.0 15.0 12 13.0 13.0 17.0 15.0 10.0

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下 52.3 59.3 52 53.8

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下 124 120 114 112

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1) ＜ 0.000001

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2) ＜ 0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0005

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 0.2 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.4 7.2 7.4 7.46 7.3 7.4 7 7.4 7 6.9 7.5 7.1

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 0.5 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 < 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 < 0.1 ＜ 0.1 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.50 0.52 0.39 0.53 0.53 0.50 0.54 0.53 0.53 0.54 0.52

遊離炭酸 20 mg/ι以下 2.4 .

ランゲリア指数 －1～０ ー -1.1

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

ジクロロアセトニトリル 0.01暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

抱水クロラール 0.02暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι 19

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

PFOS及びPFOA 0.00005 ㎎ /L以下(暫定) 0.00005

揖保南浄水場

2月16日

10:40

浄水

晴

雨

9月15日

10:35

揖保南浄水場

10:35

健健 健 健 健01-0119-020健01-1027-001健

揖保南浄水場　（真砂）
健

揖保南浄水場

健 01-0825-001健

8月25日

10:35

健

10:50

3月23日

揖保南浄水場

11月17日 12月15日

揖保南浄水場揖保南浄水場

10:35 10:35

1月19日

9:35

01-0728-006

5月26日

曇

25.7

曇

31.4

10:45

揖保南浄水場

揖保南浄水場

揖保南浄水場

01-0728-00101-0526-001

浄水

21.1

6月23日

20.6 22.0

浄水

晴

雨のち晴

揖保南浄水場

浄水浄水 浄水

晴

浄水

揖保南浄水場

曇一時雨

5.0

16.820.6

揖保南浄水場

揖保南浄水場

揖保南浄水場

雪晴

揖保南浄水場

晴 晴

17.8

9.914.6

16.7

4.7 12.0

晴

18.9

晴晴晴

20.9

15.0

晴

27.1

18.7

晴

17.7

32.1

22.2

10月27日

揖保南浄水場

4月21日

10:45

揖保南浄水場

揖保南浄水場

晴

揖保南浄水場

揖保南浄水場

揖保南浄水場

晴

晴

21.1

浄水

晴

浄水

晴

浄水

9:20

浄水

21.9

揖保南浄水場

0.58 0.43 0.52

晴

7月28日

1:55

揖保南浄水場

揖保南浄水場

浄水



Ｒ３
基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 1 0 0 0 7 1 0 0 1 2

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0003

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下 1.82 2.14 1.14 0.60

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下 0.11

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.001 0.002 0.001 ＜ 0.001

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.001 0.003 0.001 ＜ 0.001

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02 0.05 ＜ 0.02 ＜ 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下 0.15

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下 9.7

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 7.7 11.0 12.0 11.3 11.0 8.6 8.2 8.2 7.8 8.0 8.7 9.7

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下 37.4 43.3 38.5 29.8

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下 m 91 79 60

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1) ＜ 0.000001

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2) ＜ 0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0005

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 ＜ 0.3 < 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 6.7 7.3 7.2 7.24 7.2 7.2 6.7 7.1 6.7 6.9 6.7 6.8

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 1.5 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.3 0.9 ＜ 0.3 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.35 0.32 0.26 0.31 0.31 0.32 0.40 0.38 0.38 0.42 0.33

遊離炭酸 20 mg/ι以下 3.1

ランゲリア指数 －1～０ ー -1.5

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

ジクロロアセトニトリル 0.01暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

抱水クロラール 0.02暫定 ㎎ /ι以下 0.001

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下
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アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

PFOS及びPFOA 0.00005 ㎎ /L以下(暫定) 0.000045

9:25

晴

晴

浄水

北龍野

9:15

北龍野

龍野水源地

9:55

龍野水源地

25.1

晴

雨

浄水

北龍野

浄水

曇 晴

21.0

北龍野

浄水 浄水

北龍野

浄水浄水

北龍野 北龍野 北龍野北龍野

9:209:05 10:409:15

龍野水源地龍野水源地

9:10

3月23日

龍野水源地龍野水源地龍野水源地

9月15日 12月15日

11:10

龍野水源地 龍野水源地

1月19日8月25日

健01-0119-021健

11月17日

健01-1027-002健

10月27日 2月16日

北龍野
健 健 健01-0426-002 健 健 01-0826-002 健 健

浄水

晴

24.7

4月21日

9:05

龍野水源地

5月26日

21.1

曇

29.6

晴

19.5

晴

24.2

晴

23.027.8

晴 晴 雪

浄水

9.12.713.0 6.2

晴

曇一時雨 雨のち晴

晴 晴 晴

11.716.0 12.7 8.9

4.0

10.815.6

晴

18.4

晴

北龍野

晴

浄水

18.6

北龍野

浄水

01-0728-002 01-0728-007

7月28日

9:25

龍野水源地

北龍野

6月23日

浄水

0.37 0.33 0.37

26.819.5

晴

9:35

龍野水源地



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0003

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 0.001 0.002 0.002 0.001

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下 1.72 2.11 1.30 0.88

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下 0.07

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06 0.12 0.06 ＜ 0.06

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下 ＜ 0.03

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下 10.8

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 7.9 8.3 11.0 11.8 16.0 12.0 7.9 7.4 7.2 7.0 7.4 7.5

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下 39.8 49.5 41.8 32.2

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下 87 102 87 65

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1) ＜ 0.000001

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2) ＜ 0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0005

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 6.7 6.7 6.7 6.45 6.5 6.5 6.6 7.1 6.7 6.8 6.6 6.8

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 0.5 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.38 0.38 0.42 0.49 0.49 0.44 0.43 0.43 0.43 0.50 0.44

遊離炭酸 20 mg/ι以下 14.8

ランゲリア指数 －1～０ ー -2.1

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

ジクロロアセトニトリル 0.0１暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

抱水クロラール 0.0２暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下
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アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

PFOS及びPFOA 0.00005 ㎎ /L以下(暫定) 0.00002

19.2

15.524.9

雪 曇一時雨晴

21.8

30.7

浄水 浄水浄水

12月15日

9:30

大源寺

神岡水源地

大源寺

9:30

神岡水源地

大源寺 大源寺

神岡水源地

9:359:30

2月16日1月19日

10:25

大源寺大源寺

神岡水源地

浄水浄水

健01-0119-022 健健

11月17日

神岡水源地神岡水源地

3月23日

01-0826-003

大源寺
健 健 健 健健01-0728-003 健01-0728-008

6月23日

9:25

神岡水源地神岡水源地

9月15日8月25日

9:15

7月28日

9:45

神岡水源地

浄水

9:40

大源寺

19.9

01-0526-003 健

神岡水源地

5月26日

9:50

雨のち晴

晴 晴

26.6

晴

曇 雨 晴

24.6

曇

健 01-1027-003

10月27日

10:55

13.6

5.9 2.6 4.213.3

晴

浄水浄水

晴

大源寺

浄水

晴

大源寺

晴

9.5

晴晴 晴

11.6 11.325.8 19.0

4月21日

9:20

神岡水源地 神岡水源地

大源寺

18.4

大源寺

浄水浄水

17.0

20.3

晴

28.8

晴

22.5

晴

晴

0.38 0.32 0.21

大源寺

浄水

晴

晴

27.3



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0003

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下 1.59 2.18 1.2 0.93

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下 0.10

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.001 0.001 0.001 ＜ 0.001

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.002 0.001 0.001 ＜ 0.001

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下 ＜ 0.03

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下 7.7

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 10.0 9.4 15.0 7.8 11.0 7.3 6.8 6.9 7.0 22.0 8.9 9.1

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下 41.3 43.9 42.3 39.9

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下 89 87 84 74

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1) ＜ 0.000001

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2) ＜ 0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0005

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.7 7.1 6.7 6.8 6.6 6.8

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 0.5 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.40 0.35 0.38 0.45 0.45 0.42 0.45 0.44 0.44 0.43 0.44

遊離炭酸 20 mg/ι以下 8.8

ランゲリア指数 －1～０ ー -2.0

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

ジクロロアセトニトリル 0.0１暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

抱水クロラール 0.0２暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι 4

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

PFOS及びPFOA 0.00005 ㎎ /L以下(暫定) 0.000045

01-0826-00401-0728-009

浄水

雪

健

12月15日

龍野浄水場

追分

龍野浄水場

浄水

6月23日

健 01-0728-004 健01-0127-004健

1月19日

健 健

9月15日

01-1027-004 健健

8月25日

9:509:359:45

10月27日

9:45 10:40 10:10 9:50

2月16日

追分
健 健

4月21日

01-0526-004

9:30

健

雨

龍野浄水場 龍野浄水場

3月23日11月17日

龍野浄水場

追分 追分 追分 追分 追分

龍野浄水場

追分

龍野浄水場 龍野浄水場

浄水

追分

浄水浄水

曇

9:55

19.5

17.0

龍野浄水場

追分

5月26日

27.2

晴 晴 曇一時雨 雨のち晴

浄水浄水浄水

晴 晴

6.3 3.5 2.7

晴

9.7

晴

26.323.4

晴

25.7

晴

18.030.1

25.7

浄水

晴

晴

浄水

晴

晴

晴

晴

12.5

13.918.4 15.0 11.4 11.121.0

晴

9:35

龍野浄水場

追分

10:05

追分

龍野浄水場

晴

20.5

7月28日

10:05

龍野浄水場

追分

浄水

0.43 0.38 0.33

浄水

曇

29.1

27.7

20.6

晴

晴



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38.0 塩化物イオン 200.0 ㎎ /ι以下 13.0 10.0 14.0 8.9 11.0 8.6 7.9 9.1 9.1 8.9 9.0 9.1

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.0 7.0 6.8 6.9 6.9 6.9 7.1 7.4 6.7 6.8 6.6 6.8

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.38 0.40 0.35 0.27 0.22 0.28 0.33 0.34 0.40 0.43 0.40 0.40

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.0１暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.0２暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

福田

7.8

浄水

晴 晴

24.6

浄水浄水

福田

9月15日 11月17日

健 健健 健

4月21日 8月25日6月23日

健

10:05

2月16日 3月23日

健 健 健 健 健

10:05

健

9:50

12月15日

10:00

健

10:25 10:05

浄水 浄水

福田

龍野浄水場 龍野浄水場

福田

龍野浄水場龍野浄水場 龍野浄水場

福田

浄水 浄水

晴

25.9 30.8

曇 晴

福田

20.9

雨

福田

龍野浄水場

晴

龍野浄水場 龍野浄水場

福田

龍野浄水場

福田

浄水

9.5

25.8

雨のち晴

13.7

晴 晴

12.3

晴 晴

曇一時雨

10:15 10:25

龍野浄水場 龍野浄水場

福田

10:2011:05

福田

10:10

福田

曇

5月26日

3.7 11.216.8

晴

10月27日7月28日

晴

浄水浄水 浄水

晴 晴

晴

14.121.4 27.6 21.5 18.2

33.5

25.1

晴

23.1

15.7 20.0

晴晴 晴

3.9

10.0

1月19日

10:15

龍野浄水場

福田

浄水

雪



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 16.0 17.0 19.0 18.0 16.0 15.0 14.0 13.0 13.0 17.0 15.0 10.0

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.4 7.2 7.3 7.4 7.2 7.3 6.8 7.4 6.9 6.8 6.7 7.1

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.42 0.53 0.48 0.52 0.50 0.41 0.48 0.46 0.51 0.52 0.44 0.43

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.0１暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.0２暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

雨のち晴

健 健

10:25

浄水

健

真砂

浄水

揖保水源地

真砂

7月28日 11月17日10月27日

真砂

9月15日8月25日

揖保水源地

10:00

健

浄水

真砂

10:20

揖保水源地

真砂

健

10:20

揖保水源地

浄水

健

9:20

12月15日

10:15

浄水

3月23日2月16日

健

真砂

揖保水源地 揖保水源地揖保水源地

6月23日5月26日

10:30 10:40 10:25

揖保水源地揖保水源地 揖保水源地

浄水

曇

25.620.7

17.4 20.2

真砂

4月21日

健

真砂 真砂

浄水 浄水

真砂

真砂
健 健 健健

晴雨 晴

晴晴晴 晴

曇一時雨

晴

晴

12.0

22.6 26.6

晴

15.025.0

30.8 26.4

晴

14.4 3.4

12.919.1 16.2

7.930.7 16.0

21.1

20.6

浄水 浄水

晴 晴

晴 晴

24.6

晴

晴

10:50

揖保水源地

真砂

浄水

曇

晴

10:40

晴

4.6

13.2

1月19日

10:30

揖保水源地

真砂

浄水

雪



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0003

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下 1.73 2.28 1.29 1.16

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下 0.13

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.002 0.002 0.002 0.001

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.004 0.003 0.004 0.001

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下 0.001 0.001 0.001 ＜ 0.001

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下 0.001 ＜ 0.001 0.001 ＜ 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下 0.04 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下 ＜ 0.03

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下 9.7

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 14.0 12.0 13.0 11.4 10.0 9.4 8.7 8.9 9.7 11.0 9.5 9.6

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下 39.3 42.7 40.2 38.9

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下 91 98 87 85

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1) ＜ 0.000001

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2) ＜ 0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0005

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.4 7.2 7.2 7.32 7.2 7.2 6.9 7.2 6.8 6.8 7.3 6.8

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 0.5 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.45 0.31 0.24 0.35 0.35 0.38 0.38 0.40 0.40 0.38 0.45

遊離炭酸 20 mg/ι以下 2.6

ランゲリア指数 －1～０ ー -1.4

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

ジクロロアセトニトリル 0.0１暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

抱水クロラール 0.0２暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι 16

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

PFOS及びPFOA 0.00005 ㎎ /L以下(暫定) 0.00003

晴

曇

浄水

5月26日

10:55

揖保南(揖保）浄水場

小犬丸（大蔵内）

浄水

揖保南(揖保）浄水場

7月28日

晴

小犬丸（大蔵内）

11:00

9月15日

10:40

揖保南(揖保）浄水場

8月25日

揖保南(揖保）浄水場揖保南(揖保）浄水場

2月16日

小犬丸（大蔵内）

晴

浄水

曇

10:3510:40 10:4510:50

晴晴

小犬丸（大蔵内）

揖保南(揖保）浄水場

小犬丸（大蔵内）

12月15日11月17日

10:4510:45

3月23日

小犬丸（大蔵内）

健

6月23日

01-0826-005 健健 01-0119-024健 健健健

浄水

15.1

健

4月21日

10:55

晴

晴

20.7 20.9 27.1

曇一時雨晴

浄水

10:20

01-0526-005

小犬丸（大蔵内） 小犬丸（大蔵内）

10月27日

揖保南(揖保）浄水場

浄水

1月19日

健

浄水

01-1027-005

揖保南(揖保）浄水場

小犬丸（大蔵内）

浄水

小犬丸（大蔵内）

揖保南(揖保）浄水場

健 01-0728-005

小犬丸（大蔵内）

健

揖保南(揖保）浄水場

01-0728-010

揖保南(揖保）浄水場

小犬丸（大蔵内）

6.6 7.8

浄水

雨 晴 晴 雨のち晴雪

浄水 浄水

11.4

20.3

21.0

24.5

晴晴 晴

26.5

晴 晴

30.1

晴

17.230.1

晴

0.29

11.6

15.6 12.4

晴

8.7 10.69.1

0.35 0.25

10:40

揖保南(揖保）浄水場

小犬丸（大蔵内）

浄水

26.8 24.822.118.5



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.05 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 8.6 8.1 7.7 7.3 6.9 6.2 7.2 7.4 7.6 8.7 9.4 8.1

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.3 7.3 7.4 7.3 7.4 7.3 7.3 7 7.4 7.0 7.0 7.2

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.49 0.42 0.50 0.51 0.55 0.50 0.50 0.46 0.54 0.45 0.50 0.48

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

新宮浄水場
健 健

5月25日

健

6月22日

健 健

4月20日

新宮浄水場

浄水

9:45

9月14日

9:50

晴

健 健 健健 健

9:35 9:40

健

9:45 9:459:409:50

11月16日

9:45

7月27日 8月24日

健

新宮浄水場新宮浄水場 新宮浄水場新宮浄水場

9:50

1月18日 2月15日 3月22日

新宮浄水場

12月14日10月26日

9:45

新宮浄水場 新宮浄水場 新宮浄水場 新宮浄水場

9:40

新宮浄水場 新宮浄水場新宮浄水場新宮浄水場

浄水

新宮浄水場

浄水浄水

新宮浄水場新宮浄水場 新宮浄水場 新宮浄水場 新宮浄水場

新宮浄水場

晴 晴 曇

浄水

晴 雨 晴 晴

曇

17.919.7

晴雨

12.1

晴

晴 晴

浄水

晴

浄水 浄水浄水

12.8

晴

2.9 3.8

雪

6.8

14.615.6

16.2

21.219.4 20.5

21.0

17.715.2 16.4

26.2 30.6 28.2

雨曇

16.6

20.6

浄水

雨

3.9

晴

浄水

曇

新宮浄水場 新宮浄水場

曇

新宮浄水場

20.8

浄水

晴



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.05 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 18.0 13.0 11.0 9.6 8.1 7.6 6.9 7.6 10.0 9.0 8.3 7.8

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.4 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.0 7.0 7.1

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.40 0.40 0.33 0.52 0.54 0.45 0.51 0.50 0.51 0.54 0.45 0.45

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

井野原水源地
健 健

5月25日

健

6月22日

井野原水源地

曇

9:15

井野原水源地 井野原水源地

井野原水源地井野原水源地

9:159:10

18.5

井野原水源地 井野原水源地

井野原水源地

井野原水源地

浄水

井野原水源地

9:10

井野原水源地

健

井野原水源地

9:15

7月27日

9:20

24.9

4月20日

健 健

8月24日 1月18日 2月15日12月14日11月16日9月14日

健

10月26日

井野原水源地

9:109:159:15 9:159:15

井野原水源地

健

9:20

健

3月22日

健健 健

井野原水源地

浄水

井野原水源地井野原水源地 井野原水源地

井野原水源地 井野原水源地 井野原水源地

晴晴 雨 晴 曇

井野原水源地

浄水 浄水 浄水 浄水

晴

晴 晴 晴 曇 雨 晴晴

雨晴

浄水

晴

雨

14.7 20.8 29.1 27.7 19.1 3.2

曇

6.12.6

17.2 17.7 19.8 16.9

3.3

17.2 17.018.2

雪晴

11.0

20.6 18.720.1 18.9

15.0

晴

浄水

曇

浄水

井野原水源地

井野原水源地

晴

浄水 浄水 浄水



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 5.3 5.1 6.1 5.9 5.4 4.8 5.2 5.2 5.3 5.8 6.3 5.8

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.2 7.3 7.6 6.9 7.1 7.1

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.45 0.45 0.53 0.65 0.54 0.60 0.65 0.60 0.60 0.52 0.52 0.60

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

香山浄水場
健 健

6月22日4月20日

健

香山第2水源

香山浄水場

8月24日

10:00 10:2010:10 10:25

健 健健

9月14日5月25日

香山浄水場

7月27日

健

香山浄水場

10:20 10:30

12月14日 1月18日

9:50

健 健

2月15日 3月22日

健

10:40

香山第2水源 香山第2水源香山第2水源

香山浄水場

香山第2水源

浄水

香山第2水源

曇

香山浄水場香山浄水場

浄水

香山第2水源 香山第2水源

10:20 10:0010:30

香山浄水場香山浄水場

浄水 浄水 浄水 浄水浄水

雨

香山浄水場香山浄水場香山浄水場

香山第2水源 香山第2水源

晴 晴

浄水浄水

晴

晴 晴 晴 曇曇

晴 曇晴 晴

31.7 27.727.8 20.7 4.8

雨

7.5

雨 晴 曇

浄水

香山浄水場

10月26日

健

10:00

雪

晴

浄水

11月16日

健

香山第2水源香山第2水源

晴

雨

浄水

12.6 3.9

晴

15.9

晴

14.2 16.2 20.3 21.418.1 13.014.820.3

17.4 21.5

21.5 19.1 17.0 15.7

6.5



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.05 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 6.6 7.6 9.1 5.3 4.9 4.8 5.5 5.5 5.4 5.9 7.5 7.2

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 0.4 ＜ 0.3 0.4 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.0 7.0 6.8 7.0 6.9 6.9 7 6.7 7.2 6.8 7.1 6.9

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.53 0.40 0.39 0.43 0.49 0.46 0.051 0.46 0.51 0.42 0.44 0.43

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

栗町浄水場
健 健

5月25日

健

6月22日

栗町浄水場

曇

9:55

栗町浄水場 栗町浄水場

栗町浄水場10:45

9:4510:20

17.2

栗町浄水場 栗町浄水場

栗町浄水場

栗町浄水場

浄水

栗町浄水場

9:30

栗町浄水場

健

栗町浄水場

10:45

7月27日

9:45

24.4

4月20日

健 健

8月24日 1月18日 2月15日12月14日11月16日9月14日

健

10月26日

栗町浄水場

10:409:4010:45 9:459:35

栗町浄水場

健

9:40

健

3月22日

健健 健

栗町浄水場

浄水

栗町浄水場栗町浄水場 栗町浄水場

栗町浄水場 栗町浄水場 栗町浄水場

晴晴 雨 晴 曇

栗町浄水場

浄水 浄水 浄水 浄水

晴

晴 晴 晴 曇 雨 晴晴

雨晴

浄水

晴

雨

17.8 24.2 30.0 28.7 19.5 4.0

曇

6.43.0

15.0 17.4 21.7 13.7

2.5

13.6 13.317.3

雪晴

10.0

22.0 18.521.9 19.4

17.7

晴

浄水

曇

浄水

栗町浄水場

栗町浄水場

晴

浄水 浄水 浄水



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.05 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 3.6 4.4 4.8 4.3 3.9 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.6 3.9

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 0.3 0.3 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 6.8 6.8 6.8 7.3 7.0 7.0 6.9

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.44 0.55 0.43 0.52 0.49 0.53 0.57 0.50 0.55 0.53 0.50 0.50

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下 .

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

満喜浄水場
健 健

5月25日

健

6月22日

満喜浄水場

曇

10:45

満喜浄水場 満喜浄水場

満喜浄水場満喜浄水場

10:2510:55

17.3

満喜浄水場 満喜浄水場

満喜浄水場

満喜浄水場

浄水

満喜浄水場

10:05

満喜浄水場

健

満喜浄水場

10:40

7月27日

10:25

25.5

4月20日

健 健

8月24日 1月18日 2月15日12月14日11月16日9月14日

健

10月26日

満喜浄水場

10:4510:2010:55 10:2510:20

満喜浄水場

健

10:30

健

3月22日

健健 健

満喜浄水場

浄水

満喜浄水場満喜浄水場 満喜浄水場

満喜浄水場 満喜浄水場 満喜浄水場

晴晴 雨 晴 曇

満喜浄水場

浄水 浄水 浄水 浄水

晴

晴 晴 晴 曇 雨 晴晴

雨晴

浄水

晴

雨

18.5 21.6 31.0 28.8 20.2 4.1

曇

6.01.4

14.5 15.3 19.9 13.0

4.7

14.7 14.617.2

雪晴

11.3

21.3 19.220.9 20.1

17.5

晴

浄水

曇

浄水

満喜浄水場

満喜浄水場

晴

浄水 浄水 浄水



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0003

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下 1.13 2.25 1.01 0.84

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下 0.09

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.003 0.003 0.003 0.002

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.006 0.006 0.006 0.002

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下 0.002 0.002 0.002 ＜ 0.001

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下 0.001 0.001 0.001 ＜ 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下 ＜ 0.03

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下 7.1

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 8.8 7.9 8.1 7.3 6.7 6.5 7 7.4 7.4 8.2 9.2 8.5

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下 34.5 42.9 41.8 34.0

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下 64 89 75 73

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1) ＜ 0.000001

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2) ＜ 0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0005

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.4 7.5 7.5 7.52 7.6 7.2 7.1 7.1 7.3 7.1 7.2 7.1

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 0.5 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.37 0.28 0.28 0.28 0.33 0.38 0.43 0.43 0.38 0.33

遊離炭酸 20 mg/ι以下 3.20

ランゲリア指数 －1～０ ー -1.20

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

ジクロロアセトニトリル 0.01暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

抱水クロラール 0.02暫定 ㎎ /ι以下 0.001

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι 1

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

PFOS及びPFOA 0.00005 ㎎ /L以下(暫定) 0.000008

晴

21.6

18.9 16.6

晴 晴晴

13.2

19.7

24.8

9:25

浄水

9:30

新宮浄水場

千本

新宮浄水場

9:20

千本

10:05

新宮浄水場

晴

雨

千本

新宮浄水場

12.08.8

曇

6.0

晴

浄水
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9:25 9:30

新宮浄水場
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1月18日

9:55

新宮浄水場 新宮浄水場

千本

千本
健 健 01ｰ0727-003

千本

健健

2月15日

9:30

5月25日

晴

新宮浄水場

12月14日

健健 健 健

浄水

11月16日

01－0525－003健
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千本

浄水

新宮浄水場
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15.0

晴

14.9

01-0824-003健

晴

曇

浄水

雨
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9.2

24.3

曇

24.4

0.31

21.7

0.240.31

新宮浄水場

千本

浄水

曇

浄水

千本

2.411.0

浄水

晴

晴

29.9

浄水

曇

9月14日

27.7

晴

2.3

雪

浄水

晴

2.0

浄水

晴

01ｰ0727-007 01-0118-01401-1026-003

16.4

浄水

雨

健

千本

雨

千本

0.35

10月26日

10:00

新宮浄水場

千本

20.226.1

7月27日

9:30

新宮浄水場



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.05 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 5.4 4.9 6.2 6.0 5.5 5.1 5.1 5.2 5.3 5.7 6.3 6.2

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.2 7.1 7.6 7.1 7.1 7.1

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.39 0.30 0.27 0.20 0.20 0.40 0.50 0.47 0.42 0.44 0.35 0.38

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

香山浄水場 香山浄水場

健健健

10:00 10:109:3010:15 9:35

平見
健
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健 健健健
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晴

平見

健

4月20日 8月24日 1月18日 2月15日 3月22日

健
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浄水

健 健

浄水

晴 晴

平見 平見
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香山浄水場 香山浄水場 香山浄水場 香山浄水場

平見 平見

香山浄水場

10:05

平見 平見

浄水 浄水 浄水 浄水 浄水 浄水浄水

香山浄水場

平見 平見

晴 晴

浄水

晴 雨 晴 曇 晴

晴 雪

5.7

晴

雨曇

3.1 7.019.7 20.7 36.9 27.527.3

雨曇

11.222.2 24.6

1.312.0

晴

7.5 7.7

21.1

曇

14.8 15.0 11.119.3 28.3 25.7

香山浄水場

17.0

17.9

晴

香山浄水場

平見

浄水

雨曇

香山浄水場

平見

浄水

晴

香山浄水場

晴



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 5.4 5.1 6.1 6.0 5.4 5.0 5.1 5.2 5.3 6.4 6.3 6.1

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 7.5 7.3 7.3 6.9 6.9 7.2 7.0

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.41 0.30 0.30 0.40 0.32 0.42 0.57 0.48 0.55 0.42 0.44 0.40

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下
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香山浄水場

篠首 篠首

6月22日

香山浄水場 香山浄水場

10:20

健

10:45

健 健 健

10:1010:5510:40

浄水 浄水 浄水 浄水浄水

健

香山浄水場 香山浄水場

8月24日

香山浄水場香山浄水場

篠首

10:1510:30 10:40

健健 健

篠首

香山浄水場

篠首

浄水

篠首 篠首

浄水浄水

篠首

浄水

曇晴 雨 晴 曇晴 晴雨

浄水

雨

浄水

晴

浄水

晴 曇雪

晴 晴

晴

晴

晴 晴 晴 曇曇 雨 晴

18.2 21.4 31.4 27.927.4 16.2 7.53.2 4.2

20.7 11.2

20.7 13.9 7.7

15.9 20.0 13.311.527.1 25.422.9 25.7 17.8 14.7



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0003

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下 2.05 1.63 1.04 1.44

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下 0.13

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06 0.007 ＜ 0.06 ＜ 0.06

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下 0.002 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.002 0.002 0.002 ＜ 0.001

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.006 0.004 0.003 ＜ 0.001

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下 0.002 0.002 0.001 ＜ 0.001

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下 ＜ 0.03

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下 6.3

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 5.3 5.1 6.0 5.9 5.5 5.0 5.2 5.2 5.3 5.8 6.3 5.8

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下 36.7 42.8 42.5 36.8

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下 76 88 76 61

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1) ＜ 0.000001

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2) ＜ 0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0005

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6 0.4 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.4 7.4 7.4 7.54 7.4 7.40 7.3 7.1 7.4 7.1 7.0 7.0

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 0.5 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.45 0.50 0.54 0.54 0.52 0.57 0.47 0.47 0.46 0.43

遊離炭酸 20 mg/ι以下 3.3

ランゲリア指数 －1～０ ー -1.1

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

ジクロロアセトニトリル 0.01暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

抱水クロラール 0.02暫定 ㎎ /ι以下 0.002

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι 6

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

PFOS及びPFOA 0.00005 ㎎ /L以下(暫定) ＜ 0.000005

9:55

下笹

香山浄水場

浄水

曇

10.6

雪

晴

香山浄水場

9:55

1月18日

9:10

香山浄水場

下笹

浄水

晴

12.6

6.6 2.4

下笹

浄水

雨

14.0 10.4

9:25

01－0525－004

下笹

10:00

7.6

晴

香山浄水場

4.1

下笹

浄水

健

下笹

健 01-1026-004

10月26日

9:55

健

9月14日

下笹

香山浄水場

健

12月14日

9:50

3月22日

健

2月15日

健

11月16日

健 01-0118-015健

下笹
健

9:15

浄水

香山浄水場

01-0824-004

8月24日5月25日

香山浄水場

6月22日

10:05

浄水

健

9:50

下笹

晴

4月20日

浄水

15.5 22.2

20.8

01-0727-008健

7月27日

10:00

香山浄水場

下笹

01-0727-004

雨

25.025.7

晴

36.5

0.35

20.7

曇

21.017.1

晴

28.1

浄水

晴

晴晴

9:20

香山浄水場

下笹

27.5

曇

曇

浄水

17.2

14.2

雨

浄水

15.6

19.7

香山浄水場

曇

晴

晴

晴

晴

浄水

下笹

0.320.31 0.41

香山浄水場

下笹

浄水

晴

香山浄水場

雨

28.2



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0003

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下 3.44 1.59 1.1 1.29

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下 0.11

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06 0.10 0.1 ＜ 0.06

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 0.002 ＜ 0.001 ＜ 0.001

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.003 0.002 0.002 ＜ 0.001

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.006 0.006 0.002 ＜ 0.001

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下 0.002 0.002 ＜ 0.001 ＜ 0.001

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下 ＜ 0.03

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下 5.8

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 6.6 7.5 6.8 5.3 5.7 5.1 5.5 5.5 5.4 5.9 6.5 7.5

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下 57.6 54.2 57.7 50.0

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下 109 94 96 87

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1) ＜ 0.000001

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2) ＜ 0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0005

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 0.4 0.5 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.1 7.0 7.0 6.97 6.8 6.8 7.1 6.7 7.3 7.0 7.0 6.9

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 0.5 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.34 0.44 0.53 0.46 0.46 0.34 0.40 0.34 0.34 0.34 0.33

遊離炭酸 20 mg/ι以下 7.60

ランゲリア指数 －1～０ ー -1.5

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

ジクロロアセトニトリル 0.01暫定 ㎎ /ι以下 0.001

抱水クロラール 0.02暫定 ㎎ /ι以下 0.004

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι 2

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

PFOS及びPFOA 0.00005 ㎎ /L以下(暫定) ＜ 0.000005

5月25日

10:30

栗町浄水場

下莇原

浄水

雨

20.8

23.1

浄水

曇

24.4

曇

浄水

24.7

晴

浄水

下莇原

10:1010:05

栗町浄水場

下莇原

浄水

10:05 10:25

健

浄水

8月24日

10:20

栗町浄水場

下莇原

栗町浄水場

1月18日

栗町浄水場

11月16日

6.1

10.7

2月15日12月14日

健01-0118-013健

3月22日

10:15

栗町浄水場

15.9

曇 曇

10.5 5.0

晴

25.7

雨

4.13.8

浄水

栗町浄水場

10:30

16.4

健

9:55

下莇原

晴

晴

下莇原
01-0824-002健01-0525-002

7月27日

健 01ｰ0727ｰ006

4月20日

健 01ｰ0727ｰ002 健健

9月14日

晴

下莇原

浄水

健

下莇原

健 01-1026-002

10月26日

10:05

栗町浄水場

下莇原

10:40

栗町浄水場栗町浄水場

下莇原

6月22日

10:00

19.6 2.630.6

30.5 18.7

27.6

28.7

18.1

6.1

8.6

15.5

晴

晴晴

0.460.46

雨

下莇原

浄水

晴

下莇原

雪晴

晴

雨

晴

0.38

浄水浄水

栗町浄水場 栗町浄水場

晴

晴

浄水

曇

下莇原



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0003

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004 ＜ 0.004

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下 3.18 1.21 0.68 0.80

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下 0.09

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06 ＜ 0.06

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.002

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.001 0.001 0.001 ＜ 0.001

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下 0.005 0.002 0.001 ＜ 0.001

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003 ＜ 0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下 0.002 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001 ＜ 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008 ＜ 0.008

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02 ＜ 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下 ＜ 0.03

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下 ＜ 0.1

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下 4.2

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 3.6 4.7 5.0 4.3 3.9 3.7 3.6 3.6 3.7 3.5 3.6 4.0

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下 54.3 52.3 50.2 44.0

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下 89 82 69 70

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下 ＜ 0.02

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1) ＜ 0.000001

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2) ＜ 0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.005

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0005

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.1 7.0 6.9 6.89 6.8 6.8 7.1 6.7 7.2 7.0 7.1 6.9

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 0.5 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.47 0.28 0.33 0.42 0.42 0.37 0.49 0.46 0.46 0.45 0.43

遊離炭酸 20 mg/ι以下 8.4 8.4

ランゲリア指数 －1～０ ー -1.6 -1.6

アンチモン及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι以下 ＜ 0.0002

ニッケル及びその化合物 0.02 ㎎ /ι以下 ＜ 0.002

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下 ＜ 0.06

ジクロロアセトニトリル 0.01暫定 ㎎ /ι以下 ＜ 0.001

抱水クロラール 0.02暫定 ㎎ /ι以下 0.002

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι 10

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

PFOS及びPFOA 0.00005 ㎎ /L以下(暫定) ＜ 0.000005

0.35 0.40

1月18日

10:10

満喜浄水場

鍛冶屋

浄水

鍛冶屋

浄水

鍛冶屋

満喜浄水場

5月25日

10:20

満喜浄水場

10:05

満喜浄水場

9:55

12月14日11月16日 2月15日

21.4

晴

9.4

曇

13.019.9 9.5

雪

16.4

曇

12.518.9

鍛冶屋

浄水

晴

雨

鍛冶屋

5.8

曇

雨

健

3月22日

健 健 健 01-0118-012 健

8月24日 9月14日

01ｰ0727ｰ005 健 01-1026-001

10月26日

健 01-0824-001 健

鍛冶屋

4月20日

健 01-0525-001 01ｰ0727ｰ001

6月22日 7月27日

健健

9:45

鍛冶屋

晴

浄水

満喜浄水場

15.0

17.6

晴

鍛冶屋

浄水

10:00

満喜浄水場 満喜浄水場

浄水

鍛冶屋

満喜浄水場

10:10

鍛冶屋

晴

浄水

25.821.6 27.8

浄水

25.8

10.2

雨

曇

19.3

晴

満喜浄水場

9:50

晴

晴曇

23.4 24.6

30.2

9:50

3.1

鍛冶屋

9:55

晴

晴

10:15

晴

2.63.9

満喜浄水場

晴

鍛冶屋

浄水

0.35

晴

浄水

晴

浄水

満喜浄水場

10:20

満喜浄水場

鍛冶屋

浄水

雨

17.1



Ｒ３
受付番号 基準値 単位

採取年月

採取時間

施設名称

地点名称

試料名称

前日天候

当日天候

気温

水温

1 一般細菌 100 個/mι以下 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

3 カドミウム及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

4 水  銀及びその化合物 0.0005 ㎎ /ι以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

7 ひ　素及びその化合物 0.01 ㎎ /ι以下

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /ι以下

9 亜硝酸態性窒素 0.04 ㎎ /ι以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 ㎎ /ι以下

11 硝酸態性窒素及び亜硝酸態性窒素 10.00 ㎎ /ι以下

12 ふっ素及びその化合物 0.8 ㎎ /ι以下

13 ほう素及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎ /ι以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /ι以下

16 ｼｽ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎ /ι以下

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /ι以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /ι以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎ /ι以下

21 塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /ι以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎ /ι以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

26 臭素酸 0.01 ㎎ /ι以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎ /ι以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /ι以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /ι以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎ /ι以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /ι以下

32 亜　鉛及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎ /ι以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎ /ι以下

35 銅及びその化合物 1 ㎎ /ι以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /ι以下

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /ι以下

38 塩化物イオン 200 ㎎ /ι以下 3.6 4.7 5.2 4.6 4.4 3.9 3.6 3.6 3.7 3.5 3.5 3.8

39 硬度（ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ） 300 ㎎ /ι以下

40 蒸発残留物 500 ㎎ /ι以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎ /ι以下

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎ /ι以下(※1)

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎ /ι以下(※2)

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /ι以下

45 フェノール類 0.005 ㎎ /ι以下

46 ＴＯＣ 3.0 ㎎ /ι以下(※3) ＜ 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 ＜ 0.3 ＜ 0.3 < 0.3 < 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3 ＜ 0.3

47 ｐ　Ｈ 5.8以上8.6以下 7.0 7.0 6.9 7.1 6.9 6.7 6.9 6.8 7.3 7.0 7.0 6.9

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49 臭　気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50 色　度 五度以下 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0 ＜ 1.0

51 濁　度 二度以下 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1 ＜ 0.1

残留塩素 1.00 ㎎ /ι以下 0.41 0.38 0.32 0.31 0.47 0.35 0.39 0.34 0.43 0.44 0.45 0.43

遊離炭酸 20 mg/ι以下

ランゲリア指数 －1～０ ー

亜塩素酸 0.6 ㎎ /ι以下

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι以下

ジクロロアセトニトリル 0.04暫定 ㎎ /ι以下

抱水クロラール 0.03暫定 ㎎ /ι以下

目標項目：残留塩素 1 ㎎ /ι以下

従属栄養細菌 2000暫定 個 /mι

アルミニウム及びその化合物 0.1 ㎎ /ι以下

奥小屋
健 健

5月25日

健

6月22日

満喜浄水場

曇

11:10

奥小屋 奥小屋

満喜浄水場満喜浄水場

10:3511:05

21.0

奥小屋 奥小屋

満喜浄水場

奥小屋

浄水

満喜浄水場

10:25

奥小屋

健

満喜浄水場

10:55

7月27日

10:45

25.4

4月20日

健 健

8月24日 1月18日 2月15日12月14日11月16日9月14日

健

10月26日

満喜浄水場

11:0010:3511:10 10:4010:40

満喜浄水場

健

10:40

健

3月22日

健健 健

奥小屋

浄水

奥小屋奥小屋 奥小屋

満喜浄水場 満喜浄水場 満喜浄水場

晴晴 雨 晴 曇

奥小屋

浄水 浄水 浄水 浄水

晴

晴 晴 晴 曇 雨 晴晴

雨晴

浄水

晴

雨

19.0 20.9 31.4 27.1 19.6 4.3

曇

5.91.2

15.4 18.3 24.9 12.0

4.5

9.8 9.713.9

雪晴

11.6

23.6 18.024.7 21.9

18.2

晴

浄水

曇

浄水

満喜浄水場

奥小屋

晴

浄水 浄水 浄水



令和３年度
受付番号 指針値 健 11-0527-001 健 01-0726-001 01-0726-008 健 11-0915-001 健 11-1117-001 健 11-0120-001 健 11-0323-001

採取年月 4月22日 5月27日 6月24日 8月26日 9月16日 10月28日 11月18日 12月16日 1月20日 2月17日 3月24日

採取時刻 10:00 10:05 11:20 10:30 11:00 10:15 9:20 11:00 10:25 9:55 10:15
施設名称 龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地 龍野水源地

地点名称 龍野水源 龍野水源 龍野水源 龍野水源 龍野水源 龍野水源 龍野水源 龍野水源 龍野水源 龍野水源 龍野水源

試料名称 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水
前日天候 晴 晴 晴一時雨 晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 曇のち雨

当日天候 晴 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 22.5 16.0 26.4 30.7 28.0 19.4 11.7 11.2 4.5 1.5 11.2
水温 13.6 15.2 16 19.4 19.1 19.2 18.9 17.6 14.9 13.4 11.4

1 一般細菌 個 /mL 48
2 大腸菌 ㎎ /ι 陽性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.001
8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 1.69
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.1
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι 0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 7.1
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 6.1
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 47.8
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 88
41 陰イオン界面活性剤 ー ＜0.02
42 ジェオスミン ー ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ー ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 度 ＜0.005

45 フェノール類 度 ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.4
47 ｐ　Ｈ 6.68
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 異常なし

50 色　度 ー ＜0.5
51 濁　度 ㎎ /ι ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ＣＯ /ι 12.3

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι 4
1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満 ＜1.8 ＜1.8 2.3*10 ＜1.8 ＜1.8 ＜1.8
嫌気性芽胞菌 陰性 10 陰性 陰性 陰性 陰性
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0 0 0 0 0 0
ジアルジア 個/10L 0 0 0 0 0 0

＜0.1

晴

7月26日
9:40

30.8

龍野水源
原　水

龍野水源地

17.6

龍野水源地

水
質
管
理
目
標
設
定
項
目

晴



令和３年度
受付番号 指針値 健 11-0527-002 健 01-0726-002 01-0726-009 健 11-0915-002 健 11-1117-002 健 11-0120-002 健 11-0323-002

採取年月 4月22日 5月27日 6月24日 8月26日 9月16日 10月28日 11月18日 12月16日 1月20日 2月17日 3月24日

採取時刻 10:35 10:40 10:55 10:55 10:20 10:35 10:45 10:15 10:50 10:00 10:40
施設名称 神岡水源地 神岡水源地 神岡水源地 神岡水源地 神岡水源地 神岡水源地 神岡水源地 神岡水源地 神岡水源地 神岡水源地 神岡水源地

地点名称 神岡水源 神岡水源 神岡水源 神岡水源 神岡水源 神岡水源 神岡水源 神岡水源 神岡水源 神岡水源 神岡水源

試料名称 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水
前日天候 晴 晴 晴一時雨 晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 曇のち雨

当日天候 晴 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 23.3 15.4 26.6 31.5 25.6 19.2 14.6 9 4.9 2.7 11.6
水温 16.2 16.4 17.1 19.4 19.6 19.6 19.6 18.9 18.1 17.3 16.7

1 一般細菌 個 /mL 0
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性
3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 2.35
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.08
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι 0.03
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 10.6
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 11.5
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 50.1
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 102
41 陰イオン界面活性剤 ー ＜0.02
42 ジェオスミン ー ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ー ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 度 ＜0.005

45 フェノール類 度 ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.3
47 ｐ　Ｈ 6.66
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 異常なし

50 色　度 ー ＜0.5
51 濁　度 ㎎ /ι ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 0.1 ＜0.1

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ＣＯ /ι 12.8

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満 ＜1.8 ＜1.8 ＜1.8 ＜1.8 ＜1.8 ＜1.8
嫌気性芽胞菌 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0 0 0 0 0 0
ジアルジア 個/10L 0 0 0 0 0 0

18.0

＜0.1

原　水
晴

10:05
神岡水源地

7月26日

神岡水源地

晴

神岡水源

31.1
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令和３年度
受付番号 指針値 01-0726-003 01-0726-010

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 0
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 2.09
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.11
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 8.0
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 7.9
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 43.0
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 86
41 陰イオン界面活性剤 ー ＜0.02
42 ジェオスミン ー ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ー ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 度 ＜0.005

45 フェノール類 度 ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.3
47 ｐ　Ｈ 6.43
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 異常なし

50 色　度 ー ＜0.5
51 濁　度 ㎎ /ι

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ＣＯ /ι 17.0

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0

龍野東水源

32.1

＜0.1

20.1

晴

7月26日
10:45

晴

龍野東水源地

原　水

龍野東水源地

水
質
管
理
目
標
設
定
項
目



令和３年度
受付番号 指針値 01-0726-004 01-0726-011

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 2
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性
3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 2.09
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.09
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 6.7
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 6.7
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 42.7
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 85
41 陰イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.02
42 ジェオスミン ㎎ /ι ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ㎎ /ι ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.005

45 フェノール類 ㎎ /ι ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.3
47 ｐ　Ｈ ㎎ /ι 6.59
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 ㎎ /ι 異常なし

50 色　度 度 ＜0.5
51 濁　度 度

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ /ι 12.7

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0

場内井

9:30

＜0.1

晴

龍野浄水場内井

7月26日

龍野浄水場

原水
晴

31.8
19.6
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令和３年度
受付番号 指針値 01-0726-005 01-0726-012

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 8
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 2.02
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.12
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 8.8
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 9.4
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 41.3
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 86
41 陰イオン界面活性剤 ー ＜0.02
42 ジェオスミン ー ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ー ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 度 ＜0.005

45 フェノール類 度 ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.3
47 ｐ　Ｈ 6.56
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 異常なし

50 色　度 ー ＜0.5
51 濁　度 ㎎ /ι

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ＣＯ /ι 12.9

二酸化塩素 0.6 ㎎ /ι

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.01 ㎎ /ι

抱水クロラール 0.02 ㎎ /ι

農薬類 0.1
残留塩素*** 1 ㎎ /ι

従属栄養細菌 2000 GFU㎎ /ι

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物* 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0

揖保水源地

＜0.1

晴
原　水

揖保水源

水
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7月26日
11:10

晴

20.4

揖保水源地

32.3



令和３年度 1
受付番号 指針値 01-0726-006 01-0726-013

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 1号
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 3.52
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.13
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 13.1
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 17.4
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 55.5
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 127
41 陰イオン界面活性剤 ー ＜0.02
42 ジェオスミン ー ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ー ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 度 ＜0.005

45 フェノール類 度 ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.3
47 ｐ　Ｈ 6.53
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 異常なし

50 色　度 ー ＜0.5
51 濁　度 ㎎ /ι

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ＣＯ /ι 14.8

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0

水
質
管
理
目
標
設
定
項
目

晴

1号
揖保南水源地

21.9

7月26日
9:30

原　水

揖保南水源地　

＜0.1

晴

34.5



令和３年度 2
受付番号 指針値 01-0726-007 01-0726-014

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 62
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性
3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 3.35
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.22
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 14.2
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 19.5
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 57.2
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 130
41 陰イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.02
42 ジェオスミン ㎎ /ι ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ㎎ /ι ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.005

45 フェノール類 ㎎ /ι ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.3
47 ｐ　Ｈ ㎎ /ι 6.49
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 ㎎ /ι 異常なし

50 色　度 度 ＜0.5
51 濁　度 度

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ /ι 17.9

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0

7月26日

晴

揖保南水源地

水
質
管
理
目
標
設
定
項
目

34.2

原　水

揖保南水源地
2号

＜0.1

19.3

晴

10:00



令和３年度 3
受付番号 指針値 01-0726-008 01-0726-015

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 1
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 3.37
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.12
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 13.4
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 19.7
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 58.8
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 134
41 陰イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.02
42 ジェオスミン ㎎ /ι ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ㎎ /ι ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.005

45 フェノール類 ㎎ /ι ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.3
47 ｐ　Ｈ ㎎ /ι 6.54
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 ㎎ /ι 異常なし

50 色　度 度 ＜0.5
51 濁　度 度

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ /ι 17.9

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0

＜0.1

37.2

水
質
管
理
目
標
設
定
項
目

揖保南水源地

晴
晴

揖保南水源地

原　水

7月26日

3号

19.2

10:40



令和３年度
受付番号 指針値 01‐0729‐007 11‐0729‐007

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 1
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 1.87
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.10
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 6.6
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 6.3
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 42.2
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 81
41 陰イオン界面活性剤 ー ＜0.02
42 ジェオスミン ー ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ー ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 度 ＜0.005

45 フェノール類 度 ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.3
47 ｐ　Ｈ 6.30
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 異常なし

50 色　度 ー 0.5
51 濁　度 ㎎ /ι

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ＣＯ /ι 20.5

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0

＜0.1

原　水

水
質
管
理
目
標
設
定
項
目

晴
31.1
19.2

晴

新宮水源地

新宮水源

10:05
7月29日

新宮水源地



令和３年度
受付番号 指針値 健 11-0527-003 健 01-0729-008 11-0729-008 健 11-0915-003 健 11-1117-003 健 11-0120-003 健 11-0323-003

採取年月 4月22日 5月27日 6月24日 8月26日 9月16日 10月28日 11月18日 12月16日 1月20日 2月17日 3月24日

採取時刻 9:15 9:20 9:55 9:40 9:15 9:25 10:05 9:20 9:30 9:40 9:20
施設名称 井野原水源地 井野原水源地 井野原水源地 井野原水源地 井野原水源地 井野原水源地 井野原水源地 井野原水源地 井野原水源地 井野原水源地 井野原水源地

地点名称 井野原水源 井野原水源 井野原水源 井野原水源 井野原水源 井野原水源 井野原水源 井野原水源 井野原水源 井野原水源 井野原水源

試料名称 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水 原水
前日天候 晴 晴 晴一時雨 晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 曇のち雨

当日天候 晴 雨 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
気温 18 15.2 25.3 30.4 23.0 15.6 13.7 5.6 2.5 1 7.6
水温 17.5 17.9 19.2 21.0 20.3 19.7 18.9 18.1 17.7 17.2 17.1

1 一般細菌 個 /mL 3
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι 0.001
7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 2.56
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.12
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 7.4
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 9.0
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 50.7
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 90
41 陰イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.02
42 ジェオスミン ㎎ /ι ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ㎎ /ι ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.005

45 フェノール類 ㎎ /ι ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.3
47 ｐ　Ｈ ㎎ /ι 6.51
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 ㎎ /ι 異常なし

50 色　度 度 ＜0.5
51 濁　度 度 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ /ι 13.00

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満 ＜1.8 ＜1.8 ＜1.8 ＜1.8 ＜1.8 ＜1.8
嫌気性芽胞菌 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0 0 0 0 0 0
ジアルジア 個/10L 0 0 0 0 0 0

井野原水源

晴

19.4

原　水

30.0

＜0.1

7月29日
9:35

晴

井野原水源地

水
質
管
理
目
標
設
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項
目

井野原水源地



令和３年度
受付番号 指針値 01-0729-004 11-0729-004

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 1
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 2.14
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.12
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 6.3
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 6.2
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 60.8
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 105
41 陰イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.02
42 ジェオスミン ㎎ /ι ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ㎎ /ι ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.005

45 フェノール類 ㎎ /ι ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.4
47 ｐ　Ｈ ㎎ /ι 6.46
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 ㎎ /ι 異常なし

50 色　度 度 0.6
51 濁　度 度

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ /ι 18.8

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0

18.8
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令和３年度 （香山浄水場）
受付番号 指針値 01-0729-005 11-0729-005

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 4
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 1.16
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.13
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 5.6
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 4.4
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 35.7
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 79
41 陰イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.02
42 ジェオスミン ㎎ /ι ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ㎎ /ι ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.005

45 フェノール類 ㎎ /ι ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.5
47 ｐ　Ｈ ㎎ /ι 6.79
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 ㎎ /ι 異常なし

50 色　度 度 1.1
51 濁　度 度 ＜0.1 ＜0.1

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ /ι 6.8

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0

7月29日

晴
晴
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令和３年度
受付番号 指針値 01-0729-006 11-0729-006

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 1
2 大腸菌 ㎎ /ι 陰性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 1.13
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.13
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 6.2
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 4.5
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 38.9
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 73
41 陰イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.02
42 ジェオスミン ㎎ /ι ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ㎎ /ι ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.005

45 フェノール類 ㎎ /ι ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.4
47 ｐ　Ｈ ㎎ /ι 6.6
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 ㎎ /ι 異常なし

50 色　度 度 0.6
51 濁　度 度 ＜0.1 ＜0.1

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ /ι 11.0

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0

7月29日

第3水源

10:50

34.4
21.5

原　水

晴
晴

香山水源地

水
質
管
理
目
標
設
定
項
目

香山水源地 3



令和３年度
受付番号 指針値 01-0729-002 11-0729-002

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 1300
2 大腸菌 ㎎ /ι 陽性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 1.73
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.11
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι 0.08
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 5.3
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 4.6
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 67.2
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 92
41 陰イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.02
42 ジェオスミン ㎎ /ι ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ㎎ /ι ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.005

45 フェノール類 ㎎ /ι ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.5
47 ｐ　Ｈ ㎎ /ι 6.63
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 ㎎ /ι 異常なし

50 色　度 度 2.2
51 濁　度 度

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ /ι 11.9

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1 ＜1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0
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令和３年度
受付番号 指針値 01-0729-003 11-0729-003

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 68
2 大腸菌 ㎎ /ι 陽性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι 0.001
7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 1.02
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.10
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι 0.23
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 6.9
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 6.7
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 59.9
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 97
41 陰イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.02
42 ジェオスミン ㎎ /ι ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ㎎ /ι ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.005

45 フェノール類 ㎎ /ι ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.4
47 ｐ　Ｈ ㎎ /ι 6.71
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 ㎎ /ι 異常なし

50 色　度 度 0.9
51 濁　度 度

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ /ι 12.0

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0
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令和３年度
受付番号 指針値 01-0729-001 11-0729-001

採取年月
採取時刻
施設名称
地点名称
試料名称
前日天候
当日天候
気温
水温

1 一般細菌 個 /mL 290

2 大腸菌 ㎎ /ι 陽性

3 カドミウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.0003

4 水 銀及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.00005

5 セレン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

6 鉛及びその化合物 ㎎ /ι 0.002
7 ひ素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.001

8 六価クロム化合物 ㎎ /ι ＜0.002

9 亜硝酸態窒素 ＜0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎ /ι ＜0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎ /ι 1.08
12 ふっ素及びその化合物 ㎎ /ι 0.10
13 ほう素及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.１
14 四塩化炭素 ㎎ /ι ＜0.0002

15 1,4-ジオキサン ㎎ /ι ＜0.005

16 ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /ι ＜0.001

17 ジクロロメタン ㎎ /ι ＜0.001

18 テトラクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

19 トリクロロエチレン ㎎ /ι ＜0.001

20 ベンゼン ㎎ /ι ＜0.001

32 亜鉛及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
33 アルミニウム及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.02
34 鉄及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.03
35 銅及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.1
36 ナトリウム及びその化合物 ㎎ /ι 4.0
37 マンガン及びその化合物 ㎎ /ι ＜0.005

38 塩化物イオン ㎎ /ι 4.0
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ㎎ /ι 53.6
40 蒸発残留物 ㎎ /ι 86
41 陰イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.02
42 ジェオスミン ㎎ /ι ＜0.000001

43 2-メチルイソボルネオール ㎎ /ι ＜0.000001

44 非イオン界面活性剤 ㎎ /ι ＜0.005

45 フェノール類 ㎎ /ι ＜0.0005

46 ＴＯＣ ㎎ /ι 0.4
47 ｐ　Ｈ ㎎ /ι 6.62
48 味 ㎎ /ι 異常なし

49 臭　気 ㎎ /ι 異常なし

50 色　度 度 1.0
51 濁　度 度

アンモニア性窒素 ㎎ /ι ＜0.05
侵食性遊離炭酸 ㎎ /ι 12.4

アンチモン及びその化合物 0.015 ㎎ /ι

ウラン及びその化合物 0.002 ㎎ /ι

ニッケル及びその化合物 0.01 ㎎ /ι

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎ /ι

トルエン 0.4 ㎎ /ι

フタル酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ） 0.1 ㎎ /ι

農薬 1
遊離炭酸 20.00 ㎎ /ι

1,1,1-トリクロロエタン 0.3 ㎎ /ι

メチルｰｔｰブチルエーテル 0.02 ㎎ /ι

有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3.0 ㎎ /ι

臭気強度(TON) 3
1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎ /ι

大腸菌最確数 1.8未満

嫌気性芽胞菌
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 個/10L 0
ジアルジア 個/10L 0
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