
設計図書等に対する回答書 

 

令和７年５月９日 

工事(業務)番号  教育環境第２号 

工 事 (業務)名  神岡小学校屋内運動場長寿命化改修工事 

工事等担当課名 教育管理部教育環境整備課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（A16） 

屋内運動場：木工事及び解体撤去工事につき、図面ではステージ側正面壁の、木製三方枠

（ホリゾント）の撤去及び新替えの表記がありますが、内訳明細書に当該項目がありません。

よってこれらは、別途工事と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 精算対象とします。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（P26）・図面番号（A32） 

屋内運動場：硝子工事につき、図面では AW-4、AW-4’及び AW-5のガラス仕様が、網入り複

層ガラス（FL6・A6・PW6.8）となっておりますが、内訳明細書には当該項目がありません（但

し数量的に「複層ガラス」（5・A6・5 176㎡が、これに該当する可能性あり。）。よってこれ

は、別途途事と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 内訳書を正とします。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（P26）・図面番号（ ） 

屋内運動場：硝子工事につき、「ガラスシーリング」数量の単位が㎡となっておりますが、

これをｍと読み替えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（A51） 

クラブハウス・その他工事につき、「ミーティングルーム棚搬出搬入」（棚柱脚継ぎ合せ共 

1式）の品質寸法及び仕様等、その詳細な工事内容を教えてください。 

回答内容 

既設棚を仮設倉庫へ一時移設し、ミーティングルーム内部完了後に柱脚継ぎ合せし、搬入 

するもの。既設棚仕様は、①木製 1段 W=600 H=700 L=2,000 2台、②木製 1段 W=600 H=700 

L=4,000 3台、③木製 2段 W=600 H=1,600 L=4,000 1台です。 

柱脚継ぎ合せ仕様は、桧 KD120×120 L=200 計 20 カ所とし、柱脚継ぎ合わせ接着剤接合

四方金物固定以上とします。 

番号 

５ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（E11） 

屋内運動場：電気設備工事の電灯設備につき、図面⑧⑨館通間のステージ上部に、M×4

の表記がありますが、その姿図を含め詳細が不明であり、かつ内訳明細書にも当該表記があ

りません。よってこれは、別途工事と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 内訳書を正とします。 

 

 

 

 



 

番号 

６ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（A04、A15～17） 

アスベスト除去工事特記仕様の 6.アスベスト含有成形坂の除去中に、外壁・内壁・ギャラ

リー下（エマレックリシン）の表記がありますが、内訳明細書に当該項目がありません。よ

ってこれは、別途事と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 エマレックスリシンは除去せず、下地調整の上塗装工事を行うため不要です。 

番号 

７ 

質問内容・設計図書（P41）・図面番号（ A15、A17～18） 

屋内運動場：天井裏の「フェルトン 4㎜除去」（石綿含有 903㎡）は、断熱材の掻き落し

による除去が想定されるため、レベル 1作業（特定粉塵排出作業）になるものと考えてよろ

しいでしょうか。またそうであるならば、作業時の石綿環境測定の必要性についても、併せ

て教えてください。 

回答内容 

 フェルトン 4㎜除去については、レベル２作業として行うものとします。 

番号 

８ 

質問内容・設計図書（P43）・図面番号（ ） 

屋内運動場：建設副産物処分費における「土砂」及び「ｱｽﾌｧﾙﾄ」を除く､「廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類」

ないし「混合廃棄物」の積込みは人力であり、かつ運搬は 4ｔ積級ダンプトラックによるも

のと考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 積込は機械、運搬は 10ｔ積級ダンプとします。 

番号 

９ 

質問内容・設計図書（P78）・図面番号（ ） 

外構工事：建設副産物処分費における「土砂」の運搬は、10t 積級ダンプトラックによる

ものと考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

１０ 

質問内容・設計図書（P182）・図面番号（特記 1、A01） 

共通仮設費（積上げ分）における「交通誘導員」は、A（1・2級交通誘導警備検定合格者）

と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 交通誘導警備員 Bとします。 


