
 

 

設計図書等に対する回答書 

 

令和８年９月１６日 

工事(業務)番号  下水道第２３号 

工 事 (業務)名  松原前処理場し渣脱水機外実施設計業務委託 

 

工事等担当課名  下水道施設課 

 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（2/2） 

 機器名の後ろに『（新設），（更新），（今回）』の 3種類の表記があるが，今回設計対象は図

面に記載の赤枠のみでよろしいか？ 

表記例：脱水機洗浄水ポンプ（今回）など 

回答内容 

 赤枠は、既設の主要機器である脱水機、移送設備を明示したものであり、『（新設）,（更

新）,（今回）』の記載は誤記です。ただし、表示している機器も脱水機の設備の一部である

ため、設計対象になります。（別添図面参照） 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（特記仕様書１枚目）・図面番号（ ） 

 機械，電気の基本設計，詳細設計の設計対象水量はどちらも『12,300m3/日』でよろしいか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

 

 


